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Przedmiar Hydropolis  Na Grobli 17  poprawa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

instalacje elektryczne  - przebudowa budynku mieszkalnego na cele  biurowo-adminstracyjne C.E.E Hydropolis wraz z rozbu-
dową parkingu i zagospodarowaniem terenu

1 45310000-3 Instalacje elektryczne

1.1 45317300-5 Rozdzielnice
1

d.1.
1

KNR 5-14
0101-05

Rozdzielnica RG kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze -tablica TTechn kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze -tablica TWent kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze -tablica TWC kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze -tablica TF kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze -tablica TP-1 piwnica kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze -tablica TPK kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze -tablica TP0 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze -tablica TPOK kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze -tablica TP1 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze -tablica TP1K kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze -tablica TP2. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

1

KNNR 5
0406-07

Montaż UPS  20kVA 20min szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 45317300-5 Szafka pomiarowa w RG na Grobli i pole 5.5
14

d.1.
2

KNR 5-14
0506-05

Montaż licznika ZMD 3 faz szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar Hydropolis  Na Grobli 17  poprawa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1.

2
kalk. własna

Wykonanie niezbędnego okablowania napięciowego, prądowego i sygnałowe-
go; skonfigurowanie licznika, modemu i Serwera oraz programu Energia 4 fir-
my Numeron, a także uruchomienie zdalnego odczytu w programie Energia 4
w zakresie co najmniej P+, P-, Q+, Q- automatycznego zamykania okresów
rozliczeniowych, mocy szczytowe

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

2

KNNR 5
0406-02

Montaż listwy WAGO szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

2

KNR 5-14
0409-01

Montaż przekładników 75/5A kl (0,2)0,5 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1.

2

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik 80A w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 45311200-2 Koryta kablowe, drabinki kablowe, listwy instalacyjne i rurki instalacyjne
19

d.1.
3

KNNR 5
0102-04

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 32 mm m

4560 m 4560.000
RAZEM 4560.000

20
d.1.

3

KNR 4-03
1009-03

Mechaniczne wykonanie  otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w pod-
łożu ceglanym

otw.

530 otw. 530.000
RAZEM 530.000

21
d.1.

3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

530 szt. 530.000
RAZEM 530.000

22
d.1.

3

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

265 szt. 265.000
RAZEM 265.000

23
d.1.

3

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do
200 mm przykręcane do gotowych otworów

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

24
d.1.

3

KNNR 5
1105-02

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości 300
mm przykręcane do gotowych otworów

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

25
d.1.

3

KNNR 5
1105-02

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości  400
mm przykręcane do gotowych otworów

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

26
d.1.

3

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

118 m 118.000
RAZEM 118.000

27
d.1.

3

KNNR 5
1105-07

Korytka 200 mm przykręcane do gotowych otworów m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

28
d.1.

3

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 300 mm przykręcane do gotowych otworów m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

29
d.1.

3

KNNR 5
0103-04

Rury winidurowe110 mm układane n.t. m

20 m 20.000
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RAZEM 20.000
30

d.1.
3

KNNR 5
0103-03

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

31
d.1.

3

KNNR 5
0103-04

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

32
d.1.

3

KNNR 2
1702-02

Montaż zabudowy GK m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

33
d.1.

3

KNNR 5
1209-1105

Zabezpieczenie przejść masą REI120 (0,5m2) otw.

7 otw. 7.000
RAZEM 7.000

34
d.1.

3

KNNR 5
0406-01

Montaz przepustów gazo i wodoszczelnych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.4 45311100-1 Linie  zasilające i przewody
35

d.1.
4

KNNR 5
0714-02

Układanie YDYżo 3x10mm2 m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

36
d.1.

4

KNNR 5
0714-02

Układanie YLYżo 5x16mm2 m

154 m 154.000
RAZEM 154.000

37
d.1.

4

KNNR 5
0714-02

Układanie YLYżo 5x25mm2 m

157 m 157.000
RAZEM 157.000

38
d.1.

4

KNNR 5
0714-02

Układanie przewodów YKYżo 5x10mm2 m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

39
d.1.

4

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.1.

4

KNNR 5
0714-07

Układanie kabla kabel 4x NHXH E90 1 x35mm2+NHXHżo1x35mm2 m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

41
d.1.

4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m

2030 m 2030.000
RAZEM 2030.000

42
d.1.

4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe YDY 2x1,5 m

245 m 245.000
RAZEM 245.000

43
d.1.

4

KNNR 5
0212-02

Przewody kabelkowe  YDY 5x2,5 m

355 m 355.000
RAZEM 355.000

44
d.1.

4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 m

5475 m 5475.000
RAZEM 5475.000
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45
d.1.

4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

46
d.1.

4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe HDGs2x1,5 m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

47
d.1.

4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe NHXH 3x2,5 m

145 m 145.000
RAZEM 145.000

48
d.1.

4

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

521 szt.żył 521.000
RAZEM 521.000

49
d.1.

4

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 10 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

6 szt.żył 6.000
RAZEM 6.000

50
d.1.

4

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

90 szt.żył 90.000
RAZEM 90.000

51
d.1.

4

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów 35 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył

70 szt.żył 70.000
RAZEM 70.000

52
d.1.

4

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

53
d.1.

4

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 25 mm2 szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

54
d.1.

4

KNNR 5
0406-01

Montaz przepustów gazo i wodoszczelnych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.5 45311200-2 Oprawy oświetlenia 
55

d.1.
5

KNNR 5
0502-04

Oprawa A LED 595 n/t ED 8800lm/840 LOW UGR IP40 biały - wg karty katalo-
gowej

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

56
d.1.

5

KNNR 5
0502-04

Oprawa A 1 LED 595 n/t ED 6400lm/840 LOW UGR IP40 biały kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

57
d.1.

5

KNNR 5
0502-04

Oprawa A2 LED 350 n/t ED 4900lm/840 LOW UGR IP40 biał kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

58
d.1.

5

KNNR 5
0502-04

Oprawa B  LED 1299 ED 4900lm/840 PC opal IP65 GEN.2 kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

59
d.1.

5

KNNR 5
0502-04

Oprawy B1 LED 1299 ED 7100lm/840 PC opal IP65 GEN.2 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

- 5 -
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60
d.1.

5

KNNR 5
1008-04

Oprawa  C LED 1235 ED 4600lm/840 opal IP44 biały kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

61
d.1.

5

KNNR 5
0502-04

Oprawy D LED n/t ED 2300lm/840 MAT IP20 70° biały GEN.2 kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

62
d.1.

5

KNNR 5
0503-03

Oprawa D1 LED n/t ED 3000lm/840 MAT IP20 70° biały GEN.2 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

63
d.1.

5

KNNR 5
0503-01

Oprawa D2LED p/t ED 2300lm/840 MAT IP20 70° biały GEN.2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.

5

KNNR 5
0502-04

Oprawa  D3 LED p/t ED 3000lm/840 MAT IP20 70° biały GEN.2 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.1.

5

KNNR 5
0502-04

Oprawa E LED 350 ED 25W biały 4000K IP65 biały kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.

5

KNNR 5
0501-03

Oprawa ES1 LED 12W 1500Lm Ip20 zwieszana kpl.

36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000

67
d.1.

5

KNNR 5
0502-04

Oprawa ES2 LED 13W 1500Lm Ip20 kinkiet 40cm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

68
d.1.

5

KNNR 5
0501-03

Oprawa F  LED 1200 zw ED 5700lm/840 PLX di szary kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

69
d.1.

5

KNNR 5
0501-03

Oprawa F 1LED 1200 g/k ED 5700lm/840 di szary kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.1.

5

KNNR 5
0501-03

Oprawa nr2 -Dekoracyjny kinkiet na źródła światła LED 1700lm szary wymiar
600x100x50

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

71
d.1.

5

KNNR 5
0404-04

Montaż- Centralka  oświetlenia awaryjnego  z kartą SD, WWW, RJ-45 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.1.

5

KNNR 5
0503-01

Oprawa N open 1W 1h SA/SE (145lm) kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

73
d.1.

5

KNNR 5
0503-01

Oprawa N open 3W 1h SA/SE (370lm) kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

74
d.1.

5

KNNR 5
0503-01

Oprawa N asymetr. 3W 1h SA/SE (370lm) kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

- 6 -
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75
d.1.

5

KNNR 5
0503-01

Oprawa IP65 3m 3,2W 1h SA/SE (360lm) kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

76
d.1.

5

KNNR 5
0503-01

Oprawa 3x1W 1h SA/SE (360lm) kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

77
d.1.

5

KNNR 5
0503-01

Oprawa IP65 1W 1h SA/SE (130lm) kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

78
d.1.

5

KNNR 5
0503-01

Oprawa ewakuacyjna1,2W 1h SA/SE z pikt. uniwersalnym kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

79
d.1.

5

KNR 5-08
0817-06

Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

165 szt. 165.000
RAZEM 165.000

80
d.1.

5

KNNR 5
0406-01

Montaż termostatu szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

81
d.1.

5

KNNR 5
0406-01

Montaż -pleksa dwustronna do oprawy EXIT szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.1.

5

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

7+1+13+13+2+12+5-2+6 szt. 57.000
RAZEM 57.000

83
d.1.

5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

53-2+6 szt. 57.000
RAZEM 57.000

84
d.1.

5

KNNR 5
0306-02

Łącznik 1-biegunowy IP20p.t szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

85
d.1.

5

KNNR 5
0306-02

Przycisk światla IP20 p.t szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

86
d.1.

5

KNNR 5
0306-03

Łącznik świecznikowy IP20 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

87
d.1.

5

KNNR 5
0306-04

Łączniki schodowe Ip20, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

88
d.1.

5

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.1.

5

KNNR 5
0307-01

Łącznik poj IP44 p.t., szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

- 7 -
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90
d.1.

5

KNNR 5
0406-01

Montaż czujki ruchu 360 st do 16m Ip 20 szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

91
d.1.

5

KNNR 5
0406-01

Montaż czujki ruchu 360 st do 16m Ip 44 szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

1.6 45311100-1 Instalacja gniazd
92

d.1.
6

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

4+34+21+34+5*21+6+11*2+3 szt. 229.000
RAZEM 229.000

93
d.1.

6

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

34+21+34+6+11*2+3 szt. 120.000
RAZEM 120.000

94
d.1.

6

KNNR 5
0302-03
analogia

Puszki instalacyjne podtynkowe pięciokrotne o śr.do 60 mm szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

95
d.1.

6

KNNR 5
0406-02

Montaż puszki podlogowej rozgałęźnej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

96
d.1.

6

KNNR 5
0406-02

Montaż puszki podlogowej  do 12 modułów 45x45 szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

97
d.1.

6

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

123 szt. 123.000
RAZEM 123.000

98
d.1.

6

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2- DATA

szt.

67 szt. 67.000
RAZEM 67.000

99
d.1.

6

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2-  RJ45

szt.

67 szt. 67.000
RAZEM 67.000

100
d.1.

6

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 -IP44

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

101
d.1.

6

KNNR 5
0311-06
analogia

Montaż ramki pięciokrotnej szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

102
d.1.

6

KNNR 5
0406-01

Montaż wyłacznika p.poż szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

103
d.1.

6

KNNR 5
0406-01

Montaż łącznika krzywkowego Ip20 szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

104
d.1.

6

KNNR 5
0406-01

Montaż łącznika krzywkowego Ip44 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.7 Instalacja odgromowa ,uziemiająca  i wyrównania potencjałów
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105
d.1.

7

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej FeZn fi8mm2 poziome m

122 m 122.000
RAZEM 122.000

106
d.1.

7

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm  drutu odgromowego m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

107
d.1.

7

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe wciągane do rurek m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

108
d.1.

7

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

109
d.1.

7

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach LgY 16 m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

110
d.1.

7

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach LgY 25 m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

111
d.1.

7

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

148 m 148.000
RAZEM 148.000

112
d.1.

7

KNNR 5
0615-05

Iglice  h=2m kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

113
d.1.

7

KNNR 5
0609-04

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

114
d.1.

7

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

115
d.1.

7

KNNR 5
0614-03
analogia

Studzienki dla zlącz kontrolnych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

116
d.1.

7

KNNR 5
0406-01

Montaz SZU szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

117
d.1.

7

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

6*12 m 72.000
RAZEM 72.000

1.8 45311200-2 Pomiary
118
d.1.

8

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

146 pomiar 146.000
RAZEM 146.000

119
d.1.

8

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31213



Przedmiar Hydropolis  Na Grobli 17  poprawa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

120
d.1.

8

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

121
d.1.

8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.1.

8

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

123
d.1.

8

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.1.

8

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

125
d.1.

8

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

67 pomiar 67.000
RAZEM 67.000

126
d.1.

8

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

127
d.1.

8

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.1.

8

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

7+252 szt. 259.000
RAZEM 259.000

129
d.1.

8

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.po
m.

12 kpl.po
m.

12.000

RAZEM 12.000
130
d.1.

8

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.po
m.

30 kpl.po
m.

30.000

RAZEM 30.000
131
d.1.

8

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

2 INSTALACJA  ODDYMIANIA
132
d.2

KNR-W 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

133
d.2

KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

134
d.2

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych- centrala syste-
mu oddymiania

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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135
d.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah-akumulator  12V/2,2Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

136
d.2

KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujki typu G-40

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

137
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

138
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek - czujka pogodowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.2

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przy-
cisk oddymiania

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

140
d.2

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przy-
cisk przewietrzania

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

141
d.2

KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu betonowym--przewody  sygnalizacyjne bezhaloge-
nowe NHXH  FE180/PH90 300/500V 3x1,5mm2

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

142
d.2

KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu betonowym YnTKSYekw 1x2x0,8

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

143
d.2

KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu betonowym  YnTKSY 3x2x0,8

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

144
d.2

KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu betonowym  YDY 3x1

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

145
d.2

KNR-W 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu beto-
nowym -

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

146
d.2

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach -
rury winidurowe RS18mm

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

147
d.2

KNNR 5
0304-03
analogia

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane -
- puszka przelotowa 6x2,5mm2 PIP-2A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.2

KNR-W 4-03
1206-01
analogia

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych pomiar
.

4 pomiar
.

4.000

RAZEM 4.000
149
d.2

KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

150
d.2

KNR AL-01
0603-01

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.2

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 2-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

3 Demontaże
152
d.3

KNNR 9
0201-05

Demontaż tablic rozdzielczych szt.

8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
153
d.3

KNNR 9
0306-07

Demontaż linii zasilających m

990 m 990.000
RAZEM 990.000

154
d.3

KNNR 9
0306-09

Demontaż linii zasilających  o łącznym przekroju żył 30-80 mm2 m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

155
d.3

KNNR 9
0306-10

Demontaż linii zasilających o łącznym przekroju żył 80-175 mm2 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

156
d.3

KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

157
d.3

KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

158
d.3

KNNR 9
0402-07

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

159
d.3

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

55 szt. 55.000
RAZEM 55.000

160
d.3

KNNR 9
0101-06

Demontaż złączy kablowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.3

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

162
d.3

KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

80 m 80.000
RAZEM 80.000
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